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(exemple : dilatation)
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Typologie des transferts convectifsTypologie des transferts convectifs
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Typologie, suiteTypologie, suite
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Typologie, suite, Typologie, suite, φφ = h (Tp = h (Tp –– Tf)Tf)
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Equations adimensionnéesEquations adimensionnées
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dilatation
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Nombres adimensionnelsNombres adimensionnels

6

ExemplesExemples
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Exercice 1 : h sur une toiture terrasseExercice 1 : h sur une toiture terrasse

Convection naturelle ou forcée ?

V = 20 km/h, régime laminaire ou turbulent ? 

Toiture de longueur L=20m dans la direction du vent

Re = ro . V . L / mu, turbulent si Re > 5 105

Air à 10°C : ro = 1.2 kg/m3, mu = 1.75 10-5 kg/m/s, 
lamda = 0.024 W/m/K , Pr = Cp . Mu / lambda = 0.72
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Nu = 0.037 (Re0.8 – 23500) Pr1/3 = h . L / lambda

h ?

Exercice 2 : convection dans un tube (chauffage)Exercice 2 : convection dans un tube (chauffage)

Tube de 2 cm de diamètre intérieur

Eau à 60°C, ρ = 983 kg/m3, μ = 4.7 10-4 Pl, 

Cp = 4.18 kJ/kG/K, λ = 0.65 W/m/K

Débit : 300 l /h, Re = ρ V D / μ    laminaire si Re < 2500

h ?

Dittus-Boelter : si 0.7 < Pr < 120 et 104 < Re < 1.2 105
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Nu = 0.023 Re0.8 Pr0.4 avec Pr = Cp μ / λ

Nu = h . D / λ
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Echangeurs de chaleurEchangeurs de chaleur
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Echangeurs, 2Echangeurs, 2
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Résolution de l’équation de la chaleurRésolution de l’équation de la chaleur
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Méthode des volumes finisMéthode des volumes finis
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Volumes finis, 2Volumes finis, 2
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Résolution temporelleRésolution temporelle
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ConvectionConvection

Convection superficielle

Toit : h c,t
extΦ h (T f T i )

Murs : h c,p
ext h c,p

int

ext

h c,t
int

hc (en W/m2/K)

Φ = hc (Tsurface – Tair)
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Sol : h c,s
int

h c,s
ext

hc (en W/m2/K) 
dépend de la
vitesse de l’air

Transferts superficielsTransferts superficiels

Convection + rayonnement linéarisé

h = hc + 4 ε . σ. Tm3 20-50*

Φ = h . (T1 – T2) 9

h : W / m2 / K     20-40*

Hint et hext

Rint = 1/hint 7

8
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Rint  1/hint 7

Rext = 1/hext
* selon le vent 20
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Résistances en sérieRésistances en série

Si plusieurs couches de matériaux  (1 m2)

Chaque couche i a une résistance Ri

Résistances superficielles Rint et Rext

Résistance totale R = Rint + Σ Ri + Rext

Coefficient de déperdition thermique :

U = 1 / R     en W/m2/K
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Surface A

déperditions = U . A . (Tint – Text), en W

Espace d’air entre 2 matériaux

Résistance selon l’épaisseur de la lame d’air

Couches d’airCouches d’air

Matériaux non homogènes, R globale, par exemple : 

brique de 5 cm , R = 0.11 m2.K/W
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brique alvéolaire de 37.5 cm (« monomur »), R = 2.2 m2.K/W

parpaing de 20 cm, R = 0.2 m2.K/W
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ventilationventilation

Permet le renouvellement d’air pour la respiration : 
18 m3/h/personne

Infiltrations (fenêtres, joints, fissures…)

déperditions : m . c . (Tint – Text)

m : débit volumique d’air, m3/h

C : capacité thermique volumique = 0.34 Wh/m3/K

20

m . c noté Hv

Logement : m entre 0.5 (étanche) et 1 volume / h

Mesures de perméabilitéMesures de perméabilité

21
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Débit d’infiltrationDébit d’infiltration

Débit < 0,6 vol/h sous 50 Pa (Maison passive)

Débit moyen = débit 50 Pa * (4/50)2/3 < 0,11 vol/h

Valeurs usuelles entre 0 1 et 0 3 vol/hValeurs usuelles entre 0,1 et 0,3 vol/h

Dans la réglementation thermique, les infiltrations 
d’air sont caractérisées par une valeur de 
perméabilité en m3/h par m2 de paroi extérieure 
(sauf les planchers bas)
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Valeur par défaut RT2005 : 1,3 (logement 
individuel), 1,7 (collectif, bureaux…)

Valeurs de référence : 0,8 (individuel), 1,2 (collectif)

Préchauffage d’air neufPréchauffage d’air neuf

déperditions x (1- ε)

efficacité de l’échangeur 
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ε = 60 à 80%
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Préchauffage d’air neufPréchauffage d’air neuf
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Illustration : préchauffage d’air (Amsterdam)Illustration : préchauffage d’air (Amsterdam)
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Exemple, projet européen SOLANOVA, HongrieExemple, projet européen SOLANOVA, Hongrie
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Ventilation double flux
Traitement des ponts thermiques
Consommation de chauffage
mesurée : 39 kWh/m2/an

Préchauffage dans une vérandaPréchauffage dans une véranda
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Rafraîchissement passif, tour à vent (Utah)Rafraîchissement passif, tour à vent (Utah)

28

Principe des tours à ventPrincipe des tours à vent
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Tour à vent, MalteTour à vent, Malte

Brasserie Farsons Brasserie Farsons (Arch. A. Short et B. Ford)(Arch. A. Short et B. Ford)
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Tour à vent, sud tunisienTour à vent, sud tunisien
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Bilan thermique d’un bâtimentBilan thermique d’un bâtiment

Déperditions (conduction + rayonnement + 
convection, ponts thermiques, ventilation)

Apports solaires

Apports internes 

Récupération des apports selon l’inertie

-> besoins de chauffage

32

+ eau chaude sanitaire

Rendement de l’équipements, pertes

-> consommation d’énergie

Apports internesApports internes

Eclairage (cf. cours suivant)

Réfrigération

Lavage pertes sur eau chaude sanitaireLavage, pertes sur eau chaude sanitaire

Télévision, hifi, bureautique etc.

Cuisson

Consommation typique pour un logement : 

3200 kWh/ ( F é l i )
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3200 kWh/an (en France, y.c. éclairage)

75% durant la saison de chauffage, et 75% 
contribue au chauffage

Inclure la chaleur dégagée par les occupants
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Contribution des apports à la réduction de la consommation d’ énergieContribution des apports à la réduction de la consommation d’ énergie

La réduction de la consommation correspond 
seulement à une proportion η des apports

η dépend :

- du niveau des apports (γ : apports Qg / déperditions QL) 

- de l’inertie thermique du bâtiment

- Une forte inertie permet de stocker les apports, qui 

34

sont ainsi plus utiles

Inertie thermique, chaleur massique des matériauxInertie thermique, chaleur massique des matériaux

C (Wh/kg/K) : énergie nécessaire à chauffer 1 kg de 
matériau de 1 degré

béton : 0.26 Wh/kg/K, 2400 kg/m3

bois : 0.36 Wh/kg/K, 630 kg/m3

Polystyrène : 0.34 Wh/kg/K, 25 kg/m3 

verre : 0.5 Wh/kg/K, 2500 kg/m3

35
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Effet de la position de l’isolation Effet de la position de l’isolation 

Méthode simplifiée

Capacité thermique utile C = Σ ρi ci di Ai

di : épaisseur de chaque couche du côté intérieur 
de l’isolation, ½ de l’épaisseur si non isolé, 
maximum 10 cm (3 cm si chauffage intermittent)

Constante de temps τ = C / H
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Contribution des apports à la réduction de la consommation d’ énergieContribution des apports à la réduction de la consommation d’ énergie

Norme EN ISO 13790

γ = apports Q / déperditions QLγ = apports Qg / déperditions QL

a = 0.8 + τ / 30  (70 si chauffage intermittent)
η= (1 – γa) / (1 – γ a+1) si γ ≠ 1
= a / (a +1) si γ = 1

Besoins de chauffage = déperditions – η . apports

37

g p η pp
+ pertes de distribution
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Chauffage intermittentChauffage intermittent

38

Exemple : température réduite la nuit

Période de chauffagePériode de chauffage

θext ≤ θint – η1 . Qg / (H . 24 )

θext : moyenne journalière de température extérieure

θint : moyenne journalière de température intérieure

η1 = a / (a+1)  (η pour γ = 1)

Qg : moyenne journalière des apports

H = déperditions totales en W/K 
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Si calcul mensuel : a = 1 + τ / 15 
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Pertes de distributionPertes de distribution

R = ln(r2/r1)/(2 π L k)

k : conductivité du tube

Plusieurs Ri en série

U = 1 -> 8 W/m/K selon le calorifugeage

X = taux de charge = besoins / puissance nominale

θeau = θmin + X . (θmax – θmin)
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Pertes = U . L . (θeau – θamb)

Consommation d’énergie pour l’eau chaudeConsommation d’énergie pour l’eau chaude

C = 1 cal / g / K = 1,16 Wh/kg/K

Ex. logement : 40 litres par personne par jour, 330 
jours par an

Température : 10 -> 50 °C

+ pertes de distribution + stockage

Charge de génération Qg = charge de chauffage + eau 
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chaude sanitaire + pertes de distribution et de 
stockage
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Rendement de l’équipement de chauffageRendement de l’équipement de chauffage

Puissance nominale Pn en kW, rendement r

Chaudière, Rendement à puissance nominale : A + B Log Pn

Rendement à charge partielle (30%) C + D Log PnRendement à charge partielle (30%) : C + D Log Pn

Pertes P a charge nulle : Pn (1, 75 – 0,55 Log Pn) / 100

Charge de génération Qg (besoins)

P = (1-r)/r Qg

Interpolation

A B C D
standard gaz ou fuel 84 2 80 3
condensation 91 1 97 1
bois 67 6 57 6
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Consommation = Qg + P

Chauffage urbain (récupération de chaleur de l’incinération des 
déchets, géothermie…), échangeur de chaleur, rendement 98%

bois 67 6 57 6


